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Wandlermessungen (halbindirekte Messungen)

A 3.2.1 Klemmleiste für halbindirekte Messungen ohne Datenfernübertragung    
              (Weidmüller oder gleichwertig)

Als Klemmen werden Reihenklemmen eingesetzt, die entsprechend querbrückbar und 
längstrennbar sind.

Zähler H07V – K 2,5 mm2

(Strompfad)

H07V – K 2,5 mm2

(Spannungspfad)

Klemmleiste gemäß
Anhang A3.2.1

Strompfad:
H07V – K 2,5 mm2 bis 10 m
S1 – schwarz
S2 – braun

18 Spannungspfadsicherung: 3-polig LS/6 A (lK mind. 25 kA) oder D01/10 A 
 gemäß Vorgabe des Netzbetreibers
19 erd- und kurzschlusssichere Verlegung (NSGAFöU 1,8/3 kV)

Spannungspfad:
H07V – K 2,5 mm2

L1 – schwarz
L2 – schwarz
L3 – schwarz
N – blau
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